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Punkt Rettelse Rettet dato 

Punkt 6.5 
tilføjes  

Hvor to eller flere områder ikke samtidig kan angribes af den samme brand, tillades 
disse beskyttet af slukningsmiddel fra fælles trykflasker. Adskillelsen mellem de enkelte 
områder skal være mindst EI60 
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